
Consultas Realizadas 

Licitación 280508 - ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL DATA

CENTER DE LA FIUNA - AD REFERENDUM A LA
REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Ítem 6 - SWITCH 10 Giga

Consulta 2 - Ítem 1  Servidor

Consulta 3 - Ítem 1  Servidor

Consulta 4 - Ítem 1  Servidor

Consulta Fecha de Consulta 24-10-2014

Solicitan 24 x 100/1000X fiber access ports and 4 x 1G/10G SFP+ uplink ports. Fiber ports
Considerando que 100/1000X fiber access ports se refieren a puertos SFP (fibra óptica),
Y teniendo en cuenta que existe una gran diferencia en el aspecto técnico y económico, entre los puertos RJ45 (UTP) y SFP
(fibra óptica), a fin de cotizar lo que se adecue de forma óptima a lo requerido por la convocante, favor aclarar si se
requiere:
Un Switch con 24 puertos SFP y 4 puertos SFP+, 
O se requiere:
Un Switch con 24 puertos 10/100/1000 Base-T (RJ45) y 4 puertos SFP+

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2014

Se requiere un Switch con 24 puertos 10/100/1000 Base-T (RJ 45) y con 4 puertos SFP de 10Gb activados. Ver Adenda 1

Consulta Fecha de Consulta 24-10-2014

Se exige: Servidor Rackeable de 4U.
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados servidores rackeables de 2U con chasis para 6 discos, cumpliendo
con el resto de las especificaciones técnicas y ocupando así menos espacio, saliendo beneficiada la convocante
permitiendo también así mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2014

Serán aceptados servidores reckeables de 2U, manteniéndose las demás especificaciones técnicas. Ver Adenda 1.

Consulta Fecha de Consulta 24-10-2014

Se exige: Fuente de alimentación  Características de 1200W hot plug redundante.
Consulta: Teniendo en cuenta que cada fabricantes diseñan sus equipos con fuentes óptimas para su operación,
solicitamos sean aceptados equipos con fuente de alimentación de 1100W hot plug redundante. Los equipos poseen
certificación internacional ISO 9001:2008 sobre la fabricación y diseño.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2014

Serán aceptados equipos con fuente de alimentación de 1100W hot plug redundante o superior. Ver Adenda 1.
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Consulta 4 - Ítem 1  Servidor
Consulta Fecha de Consulta 24-10-2014

Se exige: Memoria RAM - Tipo DDR3 1333 MHz o superior. (4x8GB)
Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con memorias RAM del tipo DDR3 1333MHZ en 16x4GB
para permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-10-2014

El oferente deberá cotizar Memoria RAM, Tipo DDR3 1333 MHz o superior. (4x8GB)
Total como mínimo 32 ranuras DIMM, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
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