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Consulta Fecha de Consulta 11-08-2021

Favor asignar una fecha para visita técnica, a modo de poder cotizar según relevamiento.

Muchas gracias

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2021

FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO C - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER
ADQUIRIDOS - PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, A OBJETO DE REALIZAR LA COTIZACION RESPECTIVA. EN
ATENCION A QUE EL OBJETO DEL LLAMADO ES LA DE UN SERVICIO, TENER EN CUENTA QUE LA MODALIDAD DE CONTRATO
ESTABLECIDA ES DE "CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS", DONDE LA EJECUCION DE LA MISMA SERA
CONFORME A LA NECESIDAD.

Consulta Fecha de Consulta 12-08-2021

En las especificaciones técnicas, se observa que la Convocante establece requisitos como "Seguro contra todo riesgo",
"Dimensiones del taller", etc. Este tipo de requisitos normalmente están relacionados a llamados para talleres mecánicos,
no guardan relación con el servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire, sino por el contrario,
limitan la participación de potenciales oferentes. Los requisitos establecidos por la convocante, impiden que las empresas
pequeñas, las cuales no cuentan con este tipo de seguro, puedan ofrecer sus servicios, ya que la contratación de un seguro
conlleva un gasto y es muy poco frecuente que se retiren equipos para ser reparados en el taller del Oferente. Por todo
esto, solicitamos que sean modificados estos requisitos, a fin de fomentar la participación de mas empresas

Respuesta Fecha de Respuesta 12-08-2021

FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN DICHO APARTADO. SE HA ESTABLECIDO REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA
COMO EQUIPOS Y TRANSPORTE, TAMBIÉN LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DEL TALLER COMO UN REQUISITO DE DISPOSICIÓN
DE ESPACIO MÍNIMO PARA LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS CONFORME AL TIPO DE EQUIPOS CON QUE CONTAMOS, EL
TIEMPO REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS Y LA SEGURIDAD EN EL RESGUARDO DEL PATRIMONIO
INSTITUCIONAL CUYA CUSTODIA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL
PROVEEDOR, PREVIENDO ASI LOS TRABAJOS QUE SE PUDIEREN REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR.
INDICAMOS A LA VEZ QUE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA DE INVITACIÓN VAN DIRIGIDAS A POTENCIALES
OFERENTES CUYA CAPACIDAD TÉCNICA Y LEGAL SEA APTA PARA EJECUTAR SIN INCONVENIENTES EL CONTRATO OBJETO DE
LA PRESENTE LICITACIÓN.
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