
Consultas Realizadas 

Licitación 416506 - ADQUISICION DE CASETA
DE SEGURIDAD

Consulta 1 - ID 416506 - Adquisicion de caseta de seguridad
Consulta Fecha de Consulta 01-08-2022

En las condiciones tecnica solicitadas en las especificaciones tecnicas solicitan:

- La construccion del piso alisado de cemento.... la construccion sera sobre la vereda, tierra o pasto??
- Para la conexion electrica, cuantos metros es la distancia entre el lugar designado para la colocacion de la caseta y el
lugar de la posible conexion electrica??

Respuesta Fecha de Respuesta 01-08-2022

La construccion del piso alisado de cemento será sobre tierra, y la conexion electrica entre el lugar designado para la
colocacion de la caseta y el lugar de conexion electrica es de 2 metros.
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